
附件：
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc186536723][bookmark: _Toc332971307]采  购  需  求

一、项目概况
（一）项目名称：海南省民族博物馆消防系统运维项目。
（二）采购最高限额：¥120000.00元。 
（三）合同履行期限：自合同签订之日起12个月。
（四）项目地址：海南省民族博物馆内。
二、维护保养需求
（一）中标单位每月至少派专业技术人员到项目现场提供消防系统运维4次，其他时间，如甲方发现消防系统存在故障影响消防安全或消防安全监管部门检查发现消防安全问题时，经甲方提出要求，中标单位需在3小时到达现场提供消防技术服务。
（二）根据消防重点单位的有关法律法规向甲方免费提供每年至少2次专业的《灭火和应急疏散预案演练》(含《电梯应急救援预案演练》)和每年至少2次专业的消防安全与电梯安全基础理论培训。
（三）消防系统和设施设备运维清单（以实际现场拥有设施设备为准）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1火灾自动报警系统

	1
	火灾自动报警控制器主机
	6
	台
	消控中心、库房

	2
	电气火灾自动报警系统分机
	2
	台
	消控中心、泵房

	3
	感烟探测器
	233
	个
	馆舍、库房、设备房

	4
	感温探测器
	26
	个
	馆舍、库房、设备房

	5
	声光报警
	35
	个
	馆舍、库房、设备房

	6
	手动报警按钮
	25
	个
	馆舍、库房、设备房

	7
	消火栓按钮
	16
	个
	馆舍

	8
	气溶胶灭火系统
	1
	套
	库房（20箱）

	9
	室外消火栓
	8
	个
	馆辖区外围

	10
	室内消火栓
	16
	个
	馆舍环廊

	11
	水泵接合器
	8
	个
	风味园路口

	2消防联动控制系统

	1
	消防联动水泵
	7
	台
	消火栓泵2台、喷淋泵3台、稳压增压泵2台按照在泵房、及馆舍楼顶

	2
	排烟风机
	9
	台
	馆舍各展馆

	3
	防火门
	4
	对
	馆舍

	3 应急疏散逃生设施

	1
	疏散指示标志
	90
	个
	馆舍、库房

	2
	应急照明系统
	1
	项
	馆舍、库房（221个应急照明灯）

	4自动喷水系统

	1
	湿式报警阀
	3
	台
	泵房

	2
	喷头
	969
	个
	馆舍

	3
	水流指示器
	2
	个
	馆舍

	4
	安全信号阀
	6
	个
	设备房、馆舍

	5灭火器

	1
	干粉灭火器
	112
	个
	图书阅览室、馆舍、办公楼、设备房等处

	2
	二氧化碳灭火器
	34
	个
	库房、消控中心


三、维护保养的具体内容
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]乙方严格按照国家有关消防保养的规定，对馆内的消防系统进行维护保养。具体工作内容为：
（一）专业技术人员每次进行各类消防设施设备维护保养，发现问题，及时处置。
（二）对委托保养的消防各系统进行定期月检、季度检、年检并进行测试维护。
（三）对委托保养的消防各系统测试发现的故障以及隐患进行处理、排除。
（四）对委托保养的消防各系统产生故障零部件的维护修理或更换。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]（五）对委托保养的消防各系统出现的险情，按照使用单位要求及消防规范进行处理、排除。
（六）对于系统出现损坏的设备需要更换的，材料费由使用单位支付，乙方负责安装调试。
（七）每月进行一次大检。维修等的原始记录，经使用单位指定的人员核对签字，在检查过程中发现的问题或故障，应当及时处理、排除。如需要更换设备、器材、维修配件等，费用在得到使用单位相关人员认可后，方能进行更换，更换费用由使用单位承担。
（八）消防系统发生故障时，乙方接到使用单位通知后，及时进行处置。
（九）乙方在提供消防技术服务期间，向甲方免费提供4场次专业的消防安全（含电梯安全）基础理论、技能操作培训、灭火和应急疏散演练（含电梯应急救援）培训及指导。
（十）具体以双方合同中进行约定。
四、付款方式
中标单位应于每次付款节点前向采购方提供付款申请函及采购方所在地税务机关认可的合法、有效、等额增值税专用发票，否则采购方有权拒绝付款，并不视为违约，由此导致的延期付款的责任由中标单位自行承担，且中标单位不得以此作为拒绝履行合同义务的抗辩。

注：上表内容仅供供应商报价参考。
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